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DATA RILASCIO :

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO ASSETTO
DEL TERRITORIO :

armadietto per
n. 9 utenze

LEGENDA LINEA ENERGIA ELETTRICA

| colonnino stradale in vetroresina per derivazione rete elettrica.

——— linea B.T. di progetto eseguita in diramazione diretta dalla
colonnina da porre sulla viabilita privata fino alla nuova colonnina
di derivazione del comparto edificatorio.

—— linea B.T. esistente.

| cassetta stradale in vetroresina per derivazione utenze private.




